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1. DESTINAŢIA SISTEMULUI 

 

 
Osmoza inversă este în prezent cea mai avansată tehnologie de purificare a apei. Datorită 

membranei speciale semipermeabile, asemănătoare după caracteris�cile sale cu membrana  
naturală a unei celule vii, este posibilă filtrarea eficientă a apei potabile prac�c de pana la 99% din 
impurităţile dăunătoare, inclusiv de nitraţi (Imaginea 1). Filtrele cu osmoză inversă funcţionează 
după principiul metabolismului unui organism viu la nivel celular. Prin membrana celu lei pot trece 
doar moleculele de anumite dimensiuni. Temerile anumitor consumatori ce ţin de faptul că apa 
purificată cu ajutorul filtrelor cu osmoză inversă este lipsită de toate microelementele benefice 
pentru organism nu sunt pe deplin îndreptăţite, întrucât 96% dintre mineralele necesare omul le 
preia din alimente, dar nu din apă.  

Sistemul de osmoză inversă reprezintă o instalaţie de filtrare în sase trepte, care funcţionează 
după următoarea schemă. Filtrul se uneşte la conexiunea  de apă rece, cu ajutorul unui racord de 
intrare 4 şi a robinetului de apă 5. Tubul roşu uneşte robinetul de apă cu primul balon (marginal 
dreapta) al modulului de filtrare.  

Apa trece mai întâi prin cartuşele de prefiltrare 9. Acestea sunt des�nate pentru înlăturarea 
impurităţilor mecanice, precum rugina, nisipul, nămolul etc. şi îndepărtarea clorului rezidual, 
compuşilor organici şi a celor organici cloruraţi.   

După procesul de prefiltrare apa ajunge la cea de-a patra (şi cea mai importantă) etapă – 
membrana de osmoză inversă 11, care se află într-o carcasă specială. Carcasa membranei are o 
intrare, care este unită, prin supapa de închidere (autoregulator), cu cel de -al treilea balon 
(marginal stânga) al modulului de filtrare, şi două ieşiri: una pentru apa filtrată (permeat), iar a 
doua – pentru apa murdară (concentrat). Membrana purifică apa la nivel molecular, lăsând să 
treacă prin porii săi doar moleculele de apă şi oxigenul dizolvat. 

Apa din conductă 
 

 
 
 
 

Imaginea 1 

Concentrat 

 

 
Membrană 

Мембрана  

 

 
 
 
Apă purificată 

Molecule de  Molecule de  

  
 

dimensiuni mari dimensiuni mici, 

  

 
După membrană fluxul de apă se împarte în două părţi – concentratul, care este eliminat în 
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1. DESTINAŢIA SISTEMULUI  

 

 
sistemul de canalizare, şi permeatul, care ajunge în rezervorul de stocare 2. Rezervorul este unit 
cu ieşirea membranei, prin intermediul autoregulatorului şi supapa de reţinere, încorporată în 
fi�ng, care se înşurubează în ieşirea carcasei membranei. După autoregulator este montat un teu, 
prin in-termediul căruia rezervorul este unit cu modulul de filtrare cu ajutorul unui tub galben. Pe 
racordul superior al rezervorului este montat robinetul cu bilă al rezervorului 6.  
 

Rezervorul din componenţa sistemului îndeplineşte funcţia de stocare a apei purificate, 
întrucât membrana de osmoză inversă în regimul unui flux direct nu poate asigura un rand ament 
suficient pentru u�lizator. De exemplu, dacă în filtru este montată o membrană cu randamentul 
de 50 GPD (7,9 l/h), atunci un pahar cu volumul de 200 ml se va umple în mai mult de 1,5 min. De 
aceea sistemul stochează apa purificată în rezervor, de un de consumatorul o poate lua atunci 
când are nevoie, după care se formează noi rezerve de apă. Volumul rezervorului depinde de 
configuraţia sistemului. Timpul de umplere a rezervorului poate oscila de la 1 până la 3 ore. După 
umplerea rezervorului autoregulatorul blochează furnizarea apei prin cartuşele de prefiltrare 
către membrană şi sistemul se deconectează. După deschiderea robinetului pentru apă pură 3 
presiunea apei din rezervorul de stocare scade şi autoregulatorul începe în mod automat livrarea 
apei prin cartuşele de prefiltrare, către membrană, pentru suplinirea volumului de apă î n 
rezervor. Apa murdară (concen tratul) este eliminată în sistemul de canalizare, prin ieşirea carcasei 
membranei, unită printr-un tub de culoare neagră cu colierul de scurgere 8, care este montat pe 
ţeava de canalizare. Pentru crearea unei contrapresiuni, necesare pentru menţinerea presiunii 
de lucru în interiorul membranei, în sistemul de drenaj este montat un regulator de flux 12, care 
reprezintă o bucşă din masă plas�că cu orificiu al bobinei calibrat. Regulatorul de flux este 
montat în tubul negru, dinspre partea de conectare către carcasa membranei.  
 

Din rezervorul de stocare apa purificată ajunge, prin teu, la cea de-a cincea treaptă de filtrare, 
cu ajutorul unui post-filtru cu cărbune ac�v, des�nat pentru purificarea finală a apei. Acesta 
conţine cărbune ac�v de calitate înaltă, din coji de nucă de cocos. Acest filtru corectează gustul şi 
mirosul apei purificate, conferindu-i un gust dulcişor rafinat. Post-filtrul cu cărbune ac�v este 
conectat mai departe spre cartusul de remineralizare care reintroduce in apa elemente minerale. 
Cartusul de reminreralizare se va conecta in con�nuare cu  ajutorul unui tub de culoare albastră, la 
robinetul de apă purificată 3, care este montat nemijlocit pe chiuvetă sau blatul de bucătărie.  
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2. CARACTERISTICI ŞI CONFIGURAŢIE  

 
2.1. SIMBOLURI CONVENŢIONALE ŞI CODURILE MODELELOR 
 
Modele 
EWRO (50,75,100,150,400) 
EWRO (50,75,100,150,400,800) PB 
EWRO (50,75,100,150,400) UV 
EWRO (50,75,100,150,400) P+U 

 
    
 
EWRO  * - **  
    1    2      3  

1 – Tipul filtrului. EWRO – osmoză inversă. 
2 – Capacitatea membranei de osmoză inversă în GPD (galoane pe zi): 
P+U=pompa si sterilizator UV )  
 

50GPD 190 de litri pe zi 7,9 litri pe oră 

75GPD 280 de litri pe zi 11,6 litri pe oră 

100GPD 380 de litri pe zi 15,8 litri pe oră 

150GPD 567 de litri pe zi 23 litri pe ora 

400GPD 1512 de litri pe zi 63 litri pe ora 

800GPD 3024 de litri pe zi 126 litri pe ora 
   

    
*Randamentul sistemului de osmoză inversă are, în general, un caracter schimbător şi depinde de un şir de factori, printre 
care: calitatea apei-sursă; starea (uzura, astuparea) cartuşelor de prefiltrare, a membranei; presiunea apei la intrare; tem-
peratura apei furnizate.  

3 — Simboluri convenţionale pentru configuraţia suplimentară:     
PB** sistemul este dotat în mod suplimentar cu pompă pentru creşterea presiunii  

  

UV sistemul este dotat în mod suplimentar cu lampă UV  
P+U                      pompa si sterilizator UV 

 
**Modele dotate cu pompă pentru creşterea presiunii (conţin litera „PB” în model), des�nate pentru conectarea la o reţea 
monofazată de curent alterna�v, cu tensiunea de 230 V / 50 Hz.  
Sistemul este dotat cu cablu de alimentare cu ştecher şi poate fi conectat la o priză cu împământare, care corespunde 
standardelor.  
ÎNAINTE DE EFECTUAREA ORICĂROR LUCRĂRI SISTEMUL TREBUIE SĂ FIE DECONECTAT DE LA SURSA DE ENERGIE.  
 
ATENŢIE! 
Montarea şi pornirea sistemului dat trebuie să fie asigurată de un specialist, ce are o calificare  
corespunzătoare şi deţine experienţa necesară.  
Sistemul este des�nat pentru purificarea apei reci.  
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2. CARACTERISTICI ŞI CONFIGURAŢIE 

2.2. SPECIFICAŢII TEHNICE 

 Denumirea parametrului Valori 
   

1 Presiunea la intrare în cazul unui sistem fără pompă, atm.  3-6* 
   

2 Presiunea la intrare în cazul unui sistem cu pompă, atm. 2-4,5* 
   

3 Presiunea în rezervorul cu membrană, atm. 0,5-0,9** 
   

4 Temperatura apei de intrare, °C +4… +30*** 
   

5 Greutatea sistemului, kg (configuraţie de bază)  6 
   

6 Temperatura admisibilă a mediului ambiant, °C +5… +40*** 
   

7 Conectarea externă la conducta de apă, inch Cu filet, 1/2 
   

8 Dimensiunile sistemului, Î x L x A (configuraţie de bază), mm 350x450x150 
   

9 Dimensiunile rezervorului, Î x L x A, mm 350x260x260 
   

 
* Dacă presiunea în sistemul de alimentare cu apă este mai mică decât valorile indicate, trebuie să fie ales un sistem cu 
pompă sau să fie montată pompa în mod suplimentar. Dacă presiunea în sistemul de alimentare cu apă este mai mare decât 
valorile indicate, trebuie să fie montat un regulator de presiune la intrare, înaintea sistemului de osmoză inversă.  
** Dacă presiunea este mai mică sau mai mare decât cea indicată, este necesar ca aceasta să fie crescută sau redusă.  
*** Dacă temperatura apei de intrare este între +20…+30°C, se reduce nesemnifica�v selec�vitatea membranei  şi creşte 
randamentul, ceea ce are drept rezultat creşterea nesemnifica�vă a indicatorului TDS. U�lizarea sistemului în cazurile în 
care temperatura apei de intrare depăşeşte +30°C nu este recomandată. 

 
 

 

2.3. CERINŢE FAŢĂ DE APA FURNIZATĂ SISTEMULUI DE  OSMOZĂ INVERSĂ* 

 
 
 

 

R
O

 

 

 

 Denumirea indicatorului VALORI** 
   

1 pH 6,5-8,5 
   

2 Mineralizare, mg/l <1500 
   

3 Duritate, mEq/l <10,0 
   

4 Clor liber, mg/l <0,5 
   

5 Fier, mg/l <0,3 
   

6 Mangan, mg/l <0,1 
   

7 Oxidarea permanganatului, mg O2/l <5 
   

8 Apa microbiologic sigura, fara bacterii, cf. Legii 458/2002 cons. In 2012  
   

    
* Dacă indicii apei furnizate în sistem nu corespund cerinţelor indicate, durata de viaţă a membranei şi cartuşelor se poate 
reduce. 
** La montarea sistemului de osmoză inversă în sonde sau puţuri se recomandă să fie efectuată în prealabil analiza chimică 
a apei. Dacă anumiţi indicatori depăşesc valorile indicate în tabel, este preferabil să fie montate filtre supli -mentare înaintea 
sistemului de osmoză inversă. În ceea ce ţine de întrebările privind alegerea filtrelor trebuie să consultaţi specialiş� din 
cadrul firmelor ce asigură purificarea profesională a apei. 
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2. CARACTERISTICI ŞI CONFIGURAŢIE 

 
2.4. CONFIGURAŢIA SISTEMULUI DE OSMOZĂ INVERSĂ  

 
Producătorul îşi rezervă dreptul de a introduce modificări în construcţia/configuraţia produsului, în 
cazul în care aceste modificări nu implică înrăutăţirea proprietăţilor de consum ale acestui a 

 
1) Modulul de filtrare  

post-filtru cu cărbune ac�v  
 
 

autoregulator 
 

 
carcasa membranei 

 

 

piesă de cap 
 
 
 

balon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opţiuni: 
 
Pompă Lampă UV Mineralizator 

  (şi/sau alt post-filtru)  
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2. CARACTERISTICI ŞI CONFIGURAŢIE  

 
2.4. CONFIGURAŢIA SISTEMULUI DE OSMOZĂ INVERSĂ  

 
2) Rezervor de stocare 3) Robinet pentru apa purificată 4) Racord de intrare  

 
 
 
 

 
5) Robinet de furnizare 
a apei  

 
 
 

 
6) Robinetul cu bilă al rezer- 

 
 
 

 
7) Set de tuburi colorate (4 buc.) 

 
 
 

 
8) Colier de scurgere  

vorului  

 

R
O

 

 

 
9) Set de cartuşe de prefiltrare (depind de modelul sistemului)  

 
 
 
 
 
 
 

9.1 9.2 9.3 

10) Cheie pentru car- 
11) Membrană de osmoză 12) Regulator de flux 

casele prefiltrelor inversă (inserat în tubul de culoare 
 

  neagră)  
 
 
 
 
 

13) Clips de blocare – accesoriu montat în modulul de filtrare, care protejează modu-lul 
împotriva eventualei desprinderi a tubului în locurile uşor accesibile. Prezenţa clipsului nu 
influenţează erme�citatea conexiunii. Numărul clipsurilor în ar�col se poate schimba în 
funcţie de construcţia sistemului de osmoză inversă, ceea ce nu influenţează capacitatea 
de funcţionare a acestuia.  
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3. SCHEME DE CONECTARE 
 
3.1  SCHEMA DE CONECTARE A SISTEMULUI FARA POMPA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
Modele 
 

EWRO 50   
 

  EWRO  75 
 
EWRO  100   
EWRO  150 

 
10 
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3. SCHEME DE CONECTARE 

 
3.2. SCHEMA DE CONECTARE A SISTEMULUI CU POMPA FARA LAMPA UV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modele 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
EWRO 50 PB  
 

  EWRO  75 PB 
 
EWRO  100 PB 

  EWRO  150 PB 
EWRO 400 PB 
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3. SCHEME DE CONECTARE 
 
3.3. SCHEMA DE CONECTARE A SISTEMULUI FARA POMPĂ CU LAMPA UV 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Modele 

 
EWRO 50 UV 
 

  EWRO  75 UV 
 

 EWRO  100  UV 

 EWRO  150 UV 

 
12  
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3. SCHEME DE CONECTARE 
 
3.4. SCHEMA DE CONECTARE A SISTEMULUI CU POMPA CU LAMPA UV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
Modele 
 

EWRO 50 P+U  
 

  EWRO  75 P+U  

 EWRO  100  P+U 

 EWRO  150 P+U 
 EWRO 400 P+U 
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3. SCHEME DE CONECTARE 

 
3.5. SCHEMA DE CONECTARE A SISTEMULUI EWRO 800 CU POMPA FARA LAMPA  UV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
Modele 
 
EWRO 800 PB  
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4. CONSECUTIVITATEA ACŢIUNILOR LA MONTAREA SISTEMULUI DE OSMOZĂ 

INVERSĂ 
 
Înainte de montarea sistemului de osmoză inversă ci�ţi cu atenţie acest manual.  
 
4.1. VERIFICAREA PARAMETRILOR DE INTRARE 

 
1) Verificaţi prezenţa şi corespunderea tuturor pieselor. Nu deschideţi punga transparentă, în care 
sunt ambalate piesele, până la verificare, întrucât producătorul nu acceptă pretenţii ce ţin de lipsa 
unor piese în cazul în care punga este deschisă.  
2) Verificaţi corespunderea:   

Presiunea la intrare* Presiunea în rezervorul cu membrană* Temperatura apei de intrare* 
   

Verificaţi presiunea la intrare,  Verificaţi presiunea în rezervorul cu Verificaţi temperatura apei de intrare.  
înaintea sistemului de osmoză in- membrană. Presiunea în rezervorul cu Temperatura acesteia trebuie să core- 
versă. Presiunea înaintea sistemului membrană trebuie să corespundă celei indi- spundă celei indicate la punctul 2.2. 
trebuie să corespundă celei indicate cate la punctul 2.2.  
la punctul 2.2   

    
*Dacă parametrii apei de intrare nu corespund cerinţelor, este necesar să întreprindeţi măsurile indicate la punctul 2.2.   

 
- specificaţiilor tehnice (punctul 2.2); 
- calităţii apei**, furnizate sistemului de osmoză inversă (punctul 2.3).  
 
3)Înainte de montarea sistemului trebuie să pregă�ţi locul de sub chiuvetă. Aveţi grijă să fie loc 
suficient pentru sistem şi rezervorul de stocare. În cazul în care nu este loc suficient sub chiuvetă 
se admite montarea sistemului separat de rezervorul de stocare, la o distanţă egală cu lungimea 
tubului de conexiune.  
4)Conectaţi sistemul în conformitate cu instrucţiunile din prezentul manual.  

 

4.2. MONTAREA 
 
ATENŢIE! Acest sistem a fost verificat de producător, pentru a fi depistate eventuale scurgeri, de 
aceea este admisă prezenţa resturilor de apă în interiorul sistemului.   
Înainte de montarea tuburilor pentru apă, cartuşelor, membranei, este necesar să vă spălaţi bine 
pe mâni cu săpun an�bacterian. 
 
Sistemul este preferabil să fie montat în locurile protejate de razele directe ale soarelui şi la dis -
tanţă de aparatele de încălzire.  
 
 
 

1. Scoateţi sistemul de osmoză inversă din ambalaj şi verificaţi dacă sunt incluse toate piesele. Nu deschideţi punga cu piese, 

întrucât producătorul nu acceptă pretenţii cu privire la lipsa anumitor piese în cazul în care punga este deschisă.  

 

2. Închideţi robinetul de apă rece de la intrarea în apartament/casă şi deschideţi robinetul în locul de montare a 
filtrului (pe chiuvetă) pentru un minut, pentru a îndepărta presiunea din sistem, după care închideţi robinetul.   
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4. CONSECUTIVITATEA ACŢIUNILOR LA MONTAREA SISTEMULUI DE OSMOZĂ 

INVERSĂ 

 
3. Montaţi racordul de intrare 4 în magistrala de apă rece. Montaţi rob -

inetul de apă 5 în racordul de intrare 4. Pentru a evita o eventuală  

scurgere a apei, folosiţi bandă de teflon pentru etanşare.A  
 

Dimensiunea conexiunilor este calculată reieşind din cea mai 
răspân-dită mărime a conductei de apă de ½ inch. În cazul în care 
conducta de apă din încăperea Dvs. are alte dimensiuni, folosiţi 
racorduri co-respunzătoare. 

 
Imag. А1 Imag. А2 Imag. А3 

racord de intrare 
 

racord de intrare 
robinet de apă  

bandă de teflon  

 
 

 
bandă de teflon  

 
4. Deşurubaţi piuliţa înfundată de pe racordul robinetului de apă 5 şi  racord de intrare 

 montaţi-o pe tubul roşu. Strângeţi bine tubul roşu pe racordul rob- 
robinet de apă  inetului de apă 5 şi înşurubaţi piuliţa înfundată. Al doilea capăt al  

 tubului roşu uniţi-l cu fi�ngul cu conectare rapidă al primului balon piuliţă înfundată 

 (marginal dreapta) al modulului de filtrare. 
tub roşu   

 
 
 

5. Uniţi colierul de scurgere 8 cu sifonul de drenaj al chiuvetei Dvs. Co-
lierul de scurgere este potrivit pentru majoritatea ţevilor de 
canalizare standard. Faceţi o gaură în ţeava de drenaj a chiuvetei, cu 
diametrul de 5,0 mm, şi plasaţi pe aceasta etanşantul cu bază 
adezivă (inclus în set). Plasaţi colierul de scurgere 8 as�el, încât 
orificiul de pe ţeava de drenaj să coincidă cu orificiul (fi�ngul) de 
drenaj. Cu ajutorul unei chei pentru piuliţe strângeţi piuliţele 
colierului de scurgere. Luaţi tubul de culoare neagră şi puneţi-l în 
fi�ngul colierului de scurgere. Al doilea capăt al tubului negru uniţi-l 
cu fi�ngul cu conectare rapidă al carcasei membranei.   
IMPORTANT! Verificaţi disponibilitatea regulatorului de flux 12, 
care trebuie să fie montat în tubul negru dinspre partea de 
conectare, către carcasa membranei. Exista posibilitatea 
introducerii furtunului de drenaj direct in teava de canalizare sau 
in racordul pentru masina de spalat cu adaptarile de rigoare   

 
6. Pe porţiunea filetată a rezervorului 2 înfăşuraţi strâns banda  de teflon şi robinetul cu bilă al rezervorului 

 montaţi robinetul cu bilă al rezervorului 6. Aduceţi robinetul în 
bandă de teflon  poziţie „Închis”.   

 IMPORTANT! Verificaţi presiunea aerului în rezervorul „uscat”. Aceas- 
rezervor  ta trebuie să cons�tuie 0,5-0,9 bari. În caz de necesitate creşteţi presi-   

 unea cu ajutorul unei pompe cu manometru sau reduceţi-o, apăsând  
 niplul rezervorului.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

R
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4. CONSECUTIVITATEA ACŢIUNILOR LA MONTAREA SISTEMULUI DE OSMOZĂ 

INVERSĂ 
 
 

7. Conectarea robinetului pentru apă purificată   
7.1 Pentru montarea robinetului pentru apă purificată 3 faceţi   
 o gaură cu diametrul de 12,5 mm într-un loc comod de pe   
 chiuvetă sau blatul de bucătărie. ATENŢIE! Aşchiile metalice    
 pot deteriora chiuveta Dvs., de aceea înlăturaţi -le imediat   
 ce aţi făcut gaura. Dacă suprafaţa pentru montarea robinet-   
 ului este din ceramică sau piatră, aţi putea avea nevoie de un   
 burghiu special din carburi metalice.   
7.2 Montaţi robinetul pe blatul de bucătărie sau chiuvetă. Piuliţa,  inel mic din cauciuc  
 şaiba de siguranţă şi inelul mare din masă plas�că trebuie să placă cromată  
 alipească bine robinetul de blat.   
7.3 Luaţi tubul de culoare albastră, îmbrăcaţi pe acesta piuliţa în - inel mare din cauciuc  
 fundată de compresie şi mufa de compresie, după care puneţi    
 inserţia cilindrică în tub. inel mare din masă plas�că  
7.4 Înşurubaţi piuliţa înfundată de compresie pe ştuţul robinetu-  12,5 mm 

 lui montat, orientând tubul spre mijlocul ştuţului şi apăsând şaibă de siguranţă 17 mm 

 mufa de compresie. După montare robinetul trebuie să fie   
 bine fixat de blatul de bucătărie, iar tubul de culoare albastră  piuliţă  
 să fie îmbrăcat pe racordul robinetului.   
7.5 Conectarea robinetului dublu (pentru sistemele cu mineraliza- blat de bucătărie  
 tor) se face după acelaşi principiu, precum în cazul robinetului inserţie cilindrică  

 obişnuit. mufă de compresie ¼  
  piuliţă înfundată de compresie ¼  

  tub albastru  

8. Alegeţi peretele pe care doriţi să plasaţi filtrul şi înşurubaţi în acesta  272 mm 

2 şuruburi (nu sunt incluse în set), pentru a fixa filtrul as�el, încât 
părţile inferioare ale baloanelor să se afle la o distanţă de cel puţin 
100 mm de la podea.  
Distanţa dintre orificiile pentru fixarea consolei este de 272 mm.  

 
 
 
 

9. Plasaţi cartuşele în primul şi al doilea balon, în direcţia 
mişcării apei (de la dreapta spre stânga). 

 
 
 
 
 
 
 
 

10. Fixaţi toate cele trei baloane, fără a depune eforturi excesive. 
 

11. Separaţi tubul care uneşte al treilea balon (în direcţia 
mişcării apei) cu autoregulatorul. 
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4. CONSECUTIVITATEA ACŢIUNILOR LA MONTAREA SISTEMULUI DE OSMOZĂ 

INVERSĂ  

 
12. Deschideţi robinetul de apă 5 şi lăsaţi să treacă prin primele două baloane cu cartuşe 5-7 litri de apă, pentru a spăla 

praful de cărbune, care se poate forma în cartuşe în �mpul procesului de transportare.  
ATENŢIE! Această apă se va scurge prin tubul separat de la autoregulator, de aceea veţi avea nevoie de un 
recipient pentru colectarea apei. 

 
13. Plasaţi cartuşul în cel de-al treilea balon (în direcţia mişcării apei), fixaţi balonul şi lăsaţi iarăşi să treacă cel puţin 4 l  de apă, 

pentru a spăla praful de cărbune. Închideţi robinetul de apă 5 şi uniţi tubul separat anterior cu autoregulatorul.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14. Montaţi membrana de osmoză inversă 11 în carcasa des�nată 

pentru aceasta. 
ATENŢIE! Montarea membranei de osmoză inve rsă se face prin 
secţi-unea frontală a pungii. Nu scoateţi membrana din ambalaj şi 
evitaţi contactul mâinilor cu suprafaţa membranei. 
ATENTIE ! La primirea produsului, membrana de osmoza inversa 
nu este montata. 

 

 

 

15. Lăsaţi robinetul pentru furnizarea apei 5 şi robinetul pentru apă purifi-

cată 3 deschise pentru 30 de minute. Lăsaţi robinetul cu bilă 6 de pe 

rezervor 2 în poziţie „Deschis”. Închideţi robinetul pentru apă purificată  

3 şi verificaţi cu atenţie toate conexiunile, pentru a depista 
eventuale scurgeri.  
ATENŢIE! În prima săptămână după montare verificaţi în fiecare zi sistemul, pentru 
a depista eventuale scurgeri. Faceţi acest lucru şi ulterior, la anumite perioade de 
�mp. În cazul în care lipsiţi mai mult �mp de acasă (deplasări sau concediu) blocaţi 
furniza-rea apei către sistem.  

A (1 : 1) A  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

R
O

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

16. După ce rezervorul se umple (nu veţi mai auzi fluxul de apă), scurgeţi apa din rezervor în sistemul de canalizare, de -
schizând robinetul de apă purificată 3. După ce se va scurge toată apa, închideţi robinetul de apă purificată 3, pentru 
ca rezervorul să se umple din nou. În funcţie de presiunea din sistemul de alimentare cu apă, procesul de umplere 
poate dura de la 1,5 până la 3 ore. După ce rezervorul se umple a doua oară, puteţi bea apa purificată.  
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5. CONSECUTIVITATEA ACŢIUNILOR DUPĂ MONTARE  

 
VERIFICAREA MODULUI DE FUNCŢIONARE A SISTEMULUI, PENTRU A STABILI 
CORESPUNDEREA CU CERINŢELE TEHNICE 

 
1. Evaluarea �mpului de umplere a rezervorului. Rezervorul s-a umplut în momentul în care a înce-
tat eliminarea concentratului în sistemul de canalizare. Valoarea obţinută depinde de presiunea 
nominală a conductei de apă.  
2. Determinarea conversiunii. Pentru aceasta aveţi nevoie de: un recipient de măsurare cu volu -
mul de cel puţin 1 l şi un cronometru. Închideţi robinetul cu bilă al rezervorului 6 şi deschideţi 
robinetul pentru apă purificată 3. Cu ajutorul recipientului pentru măsurare cronometraţi �mpul  
de umplere a acestuia cu permeat. Apoi închideţi robinetul pentru apă purificată. Separaţi tubul 
negru de drenaj de la fi�ngul colierului de scurgere. Deschideţi robinetul pentru apă purificată 3 şi 
robinetul de furnizare a apei 5 şi u�lizaţi recipientul de măsurare, pentru a măsura �mpul de 
umplere cu acelaşi volum de concentrat. După aceasta închideţi robinetele 3 şi 5 şi deschideţi rob -
inetul cu bilă al rezervorului 6. Folosiţi următoarea formulă pentru a calcula conversiunea:  
 

  cconcentrat  
 

 permeat  concentrat   
unde R – conversiunea, %; tconcentrat – �mpul de umplere a recipientului cu concentrat, min.; 
tpermeat – �mpul de umplere a recipientului cu permeat, min.  
În funcţie de calitatea apei de intrare, de temperatura acesteia, de presiunea sub membrană, 
conver-siunea poate fi diferită. Valoarea normală a conversiunii trebuie să se includă între 10 -20%. 
 
3. Verificarea valorii TDS a apei brute, TDS a permeatului cu ajutorul unui metru TDS calibrat. 
4. Verificarea modului de funcţionare a autoregulatorului. Atunci când rezervorul este închis, la fel 
ca şi robinetul pentru apă purificată, închideţi robinetul cu bilă a rezervorului 6. Eliminarea 
concentratului trebuie să înceteze în decurs de 10 min.  
5. Verificarea sistemului, pentru depistarea eventualelor scurgeri.  
6. Informarea proprietarii sistemului de reguli de întreținere a sistemului, recomandare pentru a 
ci� acest manual. 
7. Efectuarea unei înregistrări cu privire la punerea în funcţiune în registru de deservire tehnică, la 
punctul 9 al prezentului manual. 
 

6. REGULI DE EXPLOATARE   
 
Sistemul de osmoză inversă este des�nat doar pentru purificarea apei reci. Dacă �mpul de umplere a 
rezervorului a crescut, înseamnă că setul de cartuşe pentru prefiltrare trebuie să fie înlocuit cu altul nou. 
Întârzierile în înlocuirea cartuşelor pot duce la deteriorarea sau distrugerea membranei.   
Pentru a exclude as�el de situaţii cri�ce vă recomandăm insistent să înlocuiţi setul de cartuşe 
pent-ru prefiltrare nu mai rar decât o dată la 3 luni. 
Dacă viteza de filtrare se reduce considerabil, trebuie să înlocuiţi membrana de osmoză inversă. 
Pentru a avea apă purificată de calitate înaltă, vă recomandăm să înlocuiţi membrana de osmoză 
inversă nu mai rar decât o dată la 1-1,5 ani. În cazul pauzelor îndelungate în funcţionarea 
sistemului (mai mult de 2 săptămâni) dezinfectaţi sistemul, urmând paşii descrişi la punctul 7.   
În cazul în care nu planificaţi să folosiţi filtrul/sistemul o perioadă îndelungată de �mp se 
recomandă să blocaţi furnizarea apei către sistem. 
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6. REGULI DE EXPLOATARE  

 
6.1. DESTINAŢIA PIESELOR ŞI ÎNLOCUIREA ACESTORA  

 
Treapta de filtrare Denumirea cartuşului Frecvenţa de înlocuire 

  Treapta 1  
Cartus PP 10” – 5 microni 
  Treapta 2 
Cartus 10” – carbune ac�v 
  Treapta 3 
Cartus PP 10” – 1 micron  

 
  

Maximum   
 

Cartuşe de prefiltrare /pos�iltrare  
pentru sistemul de osmoză Inversa 6 luni. 

 Treapta 5 –  
Post filtru Carbune ac�v in line 

  
  

Treapta 6 –  
Post filtru mineralizare  in line   

   

Treapta 4  Membrană de osmoză inversă Maximum 

   

A saptea  - op�onal Lampă UV 
12 luni.   

   

Neinlocuirea in timpii specificati a consumabilelor mai 
catre un service autorizat duce la  

  
   

 
    6.2. CONSECUTIVITATEA ACŢIUNILOR LA ÎNLOCUIREA CARTUŞELOR DE     
             

             

PREFILTRARE
 

 

 

 

 
1. Închideţi robinetul de furnizare a apei 5 şi întoarceţi robinetul cu bilă al rezervorului 6 în poziţie „Închis”. 
2. Spălaţi-vă bine pe mâini cu săpun an�bacterian. 
3. Deşurubaţi cu cheia primul şi al doilea balon (în direcţia mişcării 

apei, adică de la dreapta la stânga). Faceţi acest lucru cu atenţie, 
întrucât ba-loanele sunt umplute cu apă. 

4. Înlăturaţi cartuşele folosite. 
5. Spălaţi bine baloanele cu săpun fără aroma�zatori şi un burete 

curat, după care clă�ţi-le bine cu apă. 

 

6. Montaţi noile cartuşe în primul şi al doilea balon (în direcţia mişcării 

apei, adică de la dreapta la stânga). 

 

7. Separaţi tubul care uneşte ale treilea balon (în direcţia mişcării apei) 
cu autoregulatorul. 

 

8. Deschideţi robinetul de apă 5 şi lăsaţi să treacă prin primele două baloane cu cartuşe 5-7 litri de apă, pentru a spăla 
praful de cărbune, care se poate forma în cartuşe în �mpul procesului de transportare.

ATENŢIE! Această apă se va scurge prin tubul separat de la autoregulator, de aceea veţi avea nevoie de un 
recipient pentru colectarea apei.

  

 

R
O
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6. REGULI DE EXPLOATARE  

 
 

9. Deşurubaţi cu cheia al treilea balon (în direcţia mişcării apei). Faceţi acest lucru cu atenţie, întrucât balonul este um-
plut cu apă. 

 
10. Înlăturaţi cartuşul folosit şi spălaţi bine balonul cu săpun fără aroma�zatori şi un burete curat, după care clă�ţi-l 

bine cu apă. 

 

11. Plasaţi cartuşul în cel de-al treilea balon (în direcţia mişcării apei), fixaţi balonul şi lăsaţi iarăşi să treacă cel puţin 4 l de apă, 

pentru a spăla praful de cărbune. Închideţi robinetul de apă 5 şi uniţi tubul separat anterior cu autoregulatorul.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. Deschideţi robinetul cu bilă al rezervorului 6. 

 
14. Deschideţi robinetul de furnizare a apei către sistem 5.  
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6. REGULI DE EXPLOATARE  

 

6.3 CONSECUTIVITATEA ACŢIUNILOR LA ÎNLOCUIREA MEMBRANEI  
 
(Înlocuirea membranei se face de către un specialist din cadrul centrului de deservire.)  
 
1. Închideţi robinetul de furnizare a apei 5 şi întoarceţi robinetul cu bilă al rezervorului 6 în poziţie „Închis”. 

 

2. Deschideţi robinetul pentru apă purificată 3, pentru a elimina presiunea din sistem.  

 

3. Separaţi tubul de culoare albă de capacul carcasei membranei. 
4. Scoateţi capacul de pe carcasa membranei. 
5. Extrageţi membrana de osmoză inversă 11 folosită (reţineţi modul în care este amplasată aceasta în carcasă).   
 
 

 
membrană 

 
capacul carcasei mem- 
branei  

 
tub alb  

R
O

 

 
 
 
6. Ungeţi garnitura din cauciuc a noii membrane de osmoză inversă 11 şi garnitura capacului de la carcasa membranei. 

ATENŢIE!!! Pentru a nu deteriora membrana, folosiţi în calitate de unguent doar glicerină alimentară.  

 

 

7. Montaţi noua membrană de osmoză inversă 11 în carcasă, respectând direcţia şi poziţia tubului. ATENŢIE! 
Montarea membranei de osmoză inversă se face prin secţiunea frontală a pungii. Nu scoateţi membrana din 
ambalaj şi evitaţi contactul mâinilor cu suprafaţa membranei.  

 

 

8. Înşurubaţi capacul de la carcasa membranei. 
 
9. Uniţi tubul de culoare albă cu capacul de la carcasa membranei. 

 
10. Închideţi robinetul pentru apă purificată 3. 
 
11. Deschideţi robinetul cu bilă al rezervorului 6. 
 
12. Deschideţi robinetul pentru furnizarea apei 5. 

 
13. După ce rezervorul se umple (nu veţi mai auzi fluxul de apă), scurgeţi apa din rezervor în sistemul de canalizare, de -

schizând robinetul de apă purificată 3. După ce se va scurge toată apa, închideţi robinetul de apă purificată 3, pentru 
ca rezervorul să se umple din nou. În funcţie de presiunea din sistemul de alimentare cu apă, procesul de umplere 
poate dura de la 1,5 până la 3 ore. După ce rezervorul se umple a doua oară, puteţi bea apa purificată.  
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6. REGULI DE EXPLOATARE  

 

6.4 CONSECUTIVITATEA ACŢIUNILOR LA ÎNLOCUIREA CARTUŞULUI CU 

CĂRBUNE ACTIV ŞI/SAU A FILTRULUI MINERALIZATOR  

 
1. Închideţi robinetul de furnizare a apei 5 şi întoarceţi robinetul cu bilă al rezervorului 6 în poziţie „Închis”.  

 

2. ВDeschideţi robinetul pentru apă purificată 3, pentru a elimina presiunea din sistem.  

 

3. Separaţi tuburile care unesc post-filtrul cu cărbune ac�v şi/sau 

miner-alizator cu sistemul. 
 

4. Scoateţi post-filtrul cu cărbune ac�v şi/sau mineralizator folosit de 

pe suporturile din masă plas�că (clipsuri). 
 

5. Montaţi noul post-filtru cu cărbune ac�v şi/sau mineralizator, 
orientân-du-vă după săgeţile ce semnifică direcţia fluxului apei. 

 
6. Conectaţi tuburile care unesc post-filtrul cu cărbune ac�v şi/sau 

min-eralizator cu sistemul. 
 

7. Deschideţi robinetul de furnizare a apei 5. Deschideţi robinetul cu 

bilă al rezervorului 6.  
 

 
9. Scurgeţi apa din rezervor în sistemul de canalizare, deschizând robinetul de apă purificată 3. După ce se va scurge 

toată apa, închideţi robinetul de apă purificată 3, pentru ca rezervorul să se umple din nou. În funcţie de presiunea 
din sistemul de alimentare cu apă, procesul de umplere poate dura de la 1,5 până la 3 ore. După ce rezervorul se 
umple a doua oară, puteţi bea apa purificată. 

 
 
 
 
 
 
6.5. CONSECUTIVITATEA ACŢIUNILOR LA ÎNLOCUIREA LĂMPII UV 
(Înlocuirea lămpii UV este asigurată de către un specialist din cadrul centrului de 
deservire)  
Termenul recomandabil de exploatare a lămpilor UV este de 9 000 de ore (aproxima�v un an de 
funcţionare con�nuă). 
ATENŢIE!  
Nu se recomandă să folosiţi lampa UV după expirarea termenului recomandat de exploatare , 
întrucât scade intensitatea radiaţiei şi nu este asigurată dezinfectarea garantată a apei.   
Este strict interzis să ac�vaţi alimentarea electrică a lămpii UV atunci când emiţătorul nu se află 
în carcasa din metal şi să priviţi lampa care luminează. Acest lucru vă poate afecta ochii şi, în 
rezultat, poate duce la tulburări sau chiar pierderea vederii.  
La înlocuirea lămpii UV este preferabil să curăţaţi mantaua din cuarţ.   
În procesul de curăţare a mantalei este interzis să folosiţi materiale abrazive, înt rucât acestea 
pot reduce gradul de permeabilitate al razelor UV şi, respec�v, eficacitatea dezinfectării.  
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6. REGULI DE EXPLOATARE  

 

 
Scoateţi mantaua din carcasă foarte atent, pentru a nu o deteriora şi a nu o zgâria. 
De asemenea, scoateţi cu atenţie inelele de etanşare aflate pe părţile frontale ale mantalei 
pentru a erme�za lampa UV şi a preveni pătrunderea apei pe lampă şi conectorii electrici. 
Apucaţi noua lampă UV cu atenţie şi exclusiv de marginile din ceramică, întrucât murdărirea 
suprafeţei din cuarţ a lămpii duce la scăderea intensităţii procesului de dezinfectare şi la 
reducerea termenului de viaţă al acesteia. În lucrul cu lampa folosiţi mănuşi din bumbac.   

 
1. Deconectaţi lampa UV de la reţeaua electrică. 

 
2. Închideţi robinetul de furnizare a apei 5 şi întoarceţi robinetul cu 

bilă al rezervorului 6 în poziţie „Închis”. 

 

3. Scoateţi de pe carcasă capacul negru din PVC, prin care trece cablul 
electric. 

 
4. Ţinând de conectorul electric, extrageţi cu atenţie lampa din 

mantaua de cuarţ. 
 

5. Ţineţi lampa de baza acesteia şi deconectaţi conectorul electric.  
 

6. Puneţi noua lampă până la jumătate în mantaua din cuarţ. 
 

7. Montaţi corect conectorul electric. 
 

8. Fixaţi bine lampa în manta şi montaţi pe carcasă capacul din PVC.   
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9. Reluaţi furnizarea de apă către instalaţia de dezinfectare şi verificaţi dacă în �mpul înlocuirii nu a fost slăbită 

erme�citatea garniturilor dintre carcasa lămpii şi mantaua din cuarţ. 

 
10. Conectaţi instalaţia de dezinfectare la reţeaua electrică şi asiguraţi -vă că noua lampă funcţionează în mod corespunzător. 

Drept confirmare a acestui fapt va fi culoarea verde a indicatorului de pe sursa de alimentare a lămpii.  
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7. DEZINFECTAREA SISTEMULUI DE OSMOZĂ INVERSĂ  

 

 
Dezinfectarea filtrelor de apă potabilă se recomandă să fie efectuată după exploatarea 
îndelungată a acestora (~6 luni), precum şi în cazul în care f iltrul nu a fost folosit o perioadă 
îndelungată (~3 săptămâni). De asemenea, este recomandabil ca sistemul să fie dezinfectat 
atunci când sunt înlocuite cartuşele. 
 
Pentru dezinfectare se recomandă să fie folosite tablete pe bază de clor ac�v.   
 

1. Închideţi robinetul de furnizare a apei 5 şi întoarceţi robinetul cu 
bilă al rezervorului 6 în poziţie „Închis”. 

 
2. Scoateţi şi aruncaţi la deşeuri cartuşele de prefiltrare şi post-filtrul 

cu cărbune ac�v.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Scoateţi membrana de osmoză inversă, ambalaţi-o erme�c şi puneţi-o în frigider, la o temperatură de +2…+5°C 

(pentru a scoate membrana puteţi folosi cleşte cu fălci rotunde).  
 

4. Montaţi al doilea şi al treilea balon (în direcţia mişcării apei), carcasa 
membranei, uniţi tubul de la robinetul pentru apă purificată la robi-
netul trifurcat, în locul post-filtrului cu cărbune ac�v.  
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7. DEZINFECTAREA SISTEMULUI DE OSMOZĂ INVERSĂ  

 

 
4.  
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5. Puneţi în primul balon o tabletă pentru 

dezinfectare. Umpleţi balonul cu apă şi montaţi-l.  
 
 
 

 
puneţi tableta 

 
 
 
 
 
 

 
6. Peste 15 min. deschideţi robinetul pentru apă purificată 3 şi robinetul pentru furnizarea apei 5.  

 

7. În momentul în care din robinetul pentru apă purificată va începe să curgă apă cu miros de clor, închideţi robinetul pentru 
apă purificată 3 şi robinetul pentru furnizarea apei 5.  

 
8. Lăsaţi sistemul împlut cu soluţia dată pentru 2-3 ore. 

 
9. Deschideţi robinetul pentru apă purificată 3 şi robinetul pentru furnizarea apei 5. Aşteptaţi până dispare mirosul de 

clor în apa de la robinet. 
 

10. Montaţi în sistem toate elementele de filtrare şi deschideţi robinetul cu bilă al rezervorului 6. Deschideţi robinetul 
de furnizare a apei 5. 

 
11. Umpleţi şi vărsaţi cel puţin două rezervoare de apă (până dispare complet mirosul de clor).  
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8. EVENTUALE DEFECŢIUNI ŞI MODALITĂŢI DE ÎNLĂTURARE A ACESTORA  

 

 

DEFECŢIUNE CAUZĂ MOD DE ÎNLĂTURARE 

Scurgerea apei de sub fi�nguri Tuburile nu sunt unite erme�c. Separaţi-le şi uniţi-le din nou. 

   
Scurgere de apă de sub Colierul de scurgere nu este montat Montaţi corect colierul de scurgere. 

colierul de scurgere corect.  

   
Scurgere de sub balon Inelul de etanşare nu este montat Verificaţi dacă este montat corect inelul de  

 corect. etanşare (în jgheabul balonului). 

   
 Balonul nu este montat suficient Strângeţi bine balonul. 

 de strâns.  

   
Apa din robinet curge foarte Presiune joasă la intrarea în sistem Verificaţi presiunea de intrare. Dacă presiunea  
încet.  este mai mică de 3 atm., montaţi o pompă de 

  alimentare. 

 Sunt murdărite cartuşele prefil- Înlocuiţi cartuşele prefiltrului. 

 trului.  

   
 Este murdărită membrana. Înlocuiţi membrana. 

   
 Este presat tubul de conexiune. Verificaţi tubul pe toată lungimea acestuia.  

   
 Presiune joasă în rezervorul de Presiunea în rezervorul de stocare fără apă trebuie 
 stocare să fie între 0,4-0,6 atm. În caz de necesitate 
  creşteţi presiunea cu ajutorul unei pompe. Oper- 
  aţiunea este asigurată de către un specialist din 

  cadrul centrului de deservire. 
   

Nivel de zgomot crescut Este aer în autoregulator. Aerul va fi eliminat din autoregulator pe cale fireas- 

  că, peste ceva �mp. 

   
 Presiunea la intrarea în sistem este Montaţi un regulator de presiune. Apelaţi centrul 

 mai mare decât ar fi normal. de deservire. 

   
Ţăcănitul autoregulatorului  Oscilaţii de presiune în reţea Montaţi o supapă de reţinere la intrarea sistemului 

  de alimentare cu apă în apartament. Verificaţi  
  presiunea în rezervorul uscat al membranei. În 
  rezervorul de stocare fără apă presiunea trebuie să 
  fie între 0,4-0,6 atm. În caz de necesitate creşteţi 
  presiunea cu ajutorul unei pompe. Operaţiunea 
  este realizată de către un specialist din cadrul 

  centrului de deservire. 
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8. EVENTUALE DEFECŢIUNI ŞI MODALITĂŢI DE ÎNLĂTURARE A ACESTORA   

 

 
Apa curge în permanenţă în Presiune joasă la intrarea în sistem. Verificaţi presiunea apei. Dacă presiunea este mai   
canalul de scurgere.  mică de 3 atm., montaţi o pompă care să crească  

  presiunea.  

 Sunt murdărite cartuşele prefil- Înlocuiţi cartuşele prefiltrului.   
 trului.    

 Este murdărită membrana. Înlocuiţi membrana.   
 Este defect autoregulatorul. Verificaţi capacitatea de funcţionare a autoregula-   
  torului (atunci când robinetul cu bilă al rezervorului  
  de stocare este închis, autoregulatorul trebuie să  
  înceteze în câteva minute furnizarea apei către  

  sistem). Apelaţi centrul de deservire.  
 Este defectă supapa de reţinere din Atunci când supapa de reţinere este defectă,   
 carcasa membranei. eliminarea apei în canalul de drenaj nu va înceta, 
  chiar dacă rezervorul de stocare este plin. Apelaţi 

  centrul de deservire. 

 Presiune joasă în recipientul de Verificaţi presiunea în rezervorul de stocare uscat.  
 acumulare Presiunea în rezervorul de stocare fără apă trebuie 
  să fie între 0,4-0,6 atm. În caz de necesitate 

  creşteţi presiunea cu ajutorul unei pompe. Operaţi- 
  unea este realizată de către un specialist din cadrul 
  

  centrului de deservire. 
 

Lipseşte sau nu este montat corect Verificaţi dacă este prezent regulatorul de flux la    

 regulatorul de flux. ieşirea din carcasa membranei. Acesta trebuie să  
  fie montat în tubul de culoare neagră şi să fie unit  
  la ieşirea din carcasa membranei. Dacă partea  
  tubului în care este montat regulatorul de flux este  
  orientată spre sistemul de canalizare, repoziţionaţi  
  tubul (curăţând regulatorul de flux).  

      
Apa nu curge din tubul de Rezervorul de stocare este umplut. Deschideţi robinetul pentru apă purificată. Dacă 
drenaj la furnizarea apei către  după vărsarea apei purificate din rezervor va 
sistem.  începe eliminarea apei în sistemul de drenaj, 

  sistemul funcţionează normal. 

 Regulatorul de flux este înfundat. Curăţaţi sau înlocuiţi regulatorul de flux. 

 Necorespunderea orificiului din Curăţaţi colierul de scurgere corect şi verificaţi în 

 colierul de scurgere cu a celui din mod repetat modul de funcţionare a sistemului. 

 ţeava de canalizare  
    

R
O
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8. EVENTUALE DEFECŢIUNI ŞI MODALITĂŢI DE ÎNLĂTURARE A ACESTORA 

 

 

Apa are o nuanţă albă, care Aer în sistem Aerul în sistem este un fenomen normal la 
dispare după ce se limpezeşte.  începutul funcţionării sistemului. Peste ceva �mp 

  acest efect va dispărea. Atenţie! Bulele de aer pot 
  apărea în apa purificată în perioada rece a anului, 
  atunci când este diferenţă mare între temperatura  

  apei şi temperatura din încăpere. 

   

Apa are un gust şi miros străin. 
Resursele post-filtrelor de 
remineralizare si carbine ac�v Înlocuiţi cartuşul. 

 s-au consumat.  

 Soluţia pentru dezinfectarea mem- Vărsaţi apa din rezervorul de stocare şi umpleţi -l 

 branei nu s-a spălat. iar. 

 Murdărie în sistem. Dezinfectaţi sistemul în conformitate cu recoman- 

  dările din secţiunile 7 şi 7.1. 

 Rezervor murdar Înlocuiţi rezervorul. 
  Atenţie! Rezervorul se poate murdări în cazul în  
  care sistemul este exploatat o perioadă îndelun- 

  gată, iar cartuşele nu sunt schimbate. 

   

Este puţină apă în rezervorul Presiune înaltă în camera de aer a Presiunea în rezervorul de stocare fără apă trebuie 
de stocare. rezervorului de stocare să fie între 0,5-0,9 atm. În caz de necesitate 

  corectaţi presiunea. Operaţiunea trebuie să fie 
  realizată de către un specialist din cadrul centrului 

  de deservire. 

 Este închis robinetul rezervorului Verificaţi poziţia robinetului pe rezervor.  

 de stocare.  
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9. PROTECŢIA SĂNĂTĂŢII ŞI MEDIULUI AMBIANT  

 
Produsul nu are acţiune chimică, radioac�vă sau electrochimică asupra mediului ambiant. Nu 
face parte din categoria produselor dăunătoare pentru organismul omulu i şi corespunde 
legislaţiei sanitare a UE  în cazul în care este folosit conform des�naţiei.   
   

10. TRANSPORTAREA ŞI DEPOZITAREA 
 
Produsul poate fi transportat cu orice mijloc de transport (cu excepţia celor neîncălzite în 
perioada rece a anului), cu respectarea regulilor de transportare a mărfurilor, valabile pentru 
fiecare �p de transport.  
În procesul lucrărilor de încărcare/descărcare şi a transportării trebuie să fie respectate cerinţele 
simbolurilor de pe ambalaj.  
Produsul trebuie să fie depozitat în încăperi închise, unde este exclusă posibilitatea apariţiei 
dete-riorărilor mecanice, precum şi acţiunea umezelii şi a substanţelor chimice ac�ve. Ar�colul 
trebuie să fie păstrat în ambalajul producătorului, la o temperatură a mediului de la 5°C până la 
40°C şi umiditatea rela�vă de până la 80%, la o distanţă de 1 m de la aparatele de încălzire.   

 
 
 

 

R
O

 

 

 

11. GARANŢIA 

 
Va multumim ca a� achizi�onat sistemul de osmoza inversa .  
Sperăm că acest sIstem vă va servi o perioadă îndelungată şi va dărui familiei Dvs. plăcerea de a 
consuma apă purificată. 
Producătorul garantează că sistemul dat de filtrare a apei nu conţine defec te de producere. In cazul in 
care apar neconformita� in perioada de garan�e, acestea vor fi remediate conform prevederilor 
men�onate in cer�ficatul de garan�e si conform Legii 449/2003 privind garan�ile si drepturile 
asociateacestora. 
Pentru a evita neînţelegerile, vă rugăm insistent să ci�ţi cu atenţie Manualul privind conectarea şi 
exploatarea sistemului de osmoză inversă, condiţiile de garanţie, precum şi să verificaţi corec�tudinea 
completării cer�ficatului de garanţie şi disponibilitatea docum entului ce confirm achiziţia (bonul de 
plată, factura, actul privind punerea în funcţiune).  
Cer�ficatul de garanţie este valabil doar în cazul în care sunt indicate corect modelul, data vânzării şi 
sunt clare ştampilele companiei care a vândut produsul. Pentru montarea corectă a sistemului ci�ţi cu 
atenţie manualul privind conectarea şi exploatarea acestuia sau solicitaţi ajutor unui specialist 

calificat. 
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Garanţia nu este valabilă pentru:  
• elementele care pot fi înlocuite (cartuşele, membrana de osmoză inversă, post-filtrul cu cărbune 
ac�v, mineralizator sau alte elemente de schimb, care pot intra în componenţa sistemului);   
• defec�uni ale elementele electrice daca acestea apar  în cazul în care reţeaua nu este 
împământată, precum şi în cazul lipsei unui stabilizator de tensiune;   
• elementele care trebuie să fie înlocuite în rezultatul uzurii fireş� a acestora;  
• defecţiunile apărute din cauza că elementele de schimb nu au fost înlocuite la �mp şi pentru 
care a expirat termenul de exploatare indicat în prezentul Manual, precu m şi în cazul u�lizării 
elementelor de schimb de la alţi producători.  
Toate pretenţiile privind calitatea apei, gustul, mirosul şi alte proprietăţi ale apei  purificate cu aju-
torul acestui filtru se acceptă doar în cazul în care există un proces-verbal al analizei efectuate de 
către un laborator de cercetare acreditat.   
Cazurile neprevăzute de prezenta garanţie vor fi reglementate de legislaţia în vigoare.  
 
 
 
 

 
Conectarea standard de către un angajat al centrului de deservire 

 
Conectarea standard se face doar pe ţevi cu diametrul de ½ inch şi cu condiţia să existe o 
supapă pentru eliminarea apei direct în apartament. 
Lista lucrărilor executate de angajatul centrului de deservire în cazul conectării standard: 
• montarea mufei de intrare şi a robinetului de furnizare a apei în conducta de apă;  
• montarea robinetului pentru apă purificată pe chiuvetă sau blatul de bucătărie;  
• montarea modulului de filtrare, a scurgerii şi unirea tuburilor de diferite culori sau albe;  
• verificarea sistemului în ceea ce ţine de erme�citatea pieselor şi corec�tudinea 
funcţionării sistemului în general;  
• completarea actului privind executarea lucrărilor; 
• intocmirea procesului verbal de predare – primire. 

 
Suplimentar angajatul centrului de deservire poate propune şi monta:  
• regulatorul de presiune; 
• alt echipament, care să îmbunătăţească funcţionarea sistemului de bază;  
• deservire. 
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Furnizorul nu este responsabil pentru starea conductelor de apă şi accesoriilor sanitare ale 
cumpărătorului. Starea nesa�sfăcătoare a conductelor de apă, acc esoriilor sanitare şi 
nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor necesare pentru conectarea filtrului reprezintă 
o bază pentru refuzul de prestare a serviciilor de conectare.  
ATENŢIE!!! În cazul conectării independente a sistemului producătorul nu este responsabil şi 

nu acceptă pretenţiile care pot apărea în rezultatul conectării şi funcţionării incorecte a 

sistemului. 
 

R
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ATENTIE !!! – aplicabil in cazul contractelor la distanta !  Pentru produsele returnate folosite se va 
face diminuarea valorii conform OUG 34/2014, art. 14, alin. 3. Produsele care pot face obiectul 
diminuarii contractului sunt consumabilele u�lizate (care in contact cu apa isi pierd proprieta�le 
ini�ale si nu mai pot fi comercializate ulterior): cartuse filrtrante osmoza, membraa osmo�ca 
conectori etc 
 
ATENTIE !!! Inainte de a reclama si solicita interventia echipei de tehnic pentru o posibila problema, 
va rugam sa ci�� manualul in totalitate pentru a verifica corec�tudinea montajului si posibilele 
rezolvari ale unor nefunc�onalita� sau neclarita� ce se regasesc in acest manual. Orice reclama�e 
nefondata va duce la aplicarea unei taxe  de deplasare a echipei de tehnic. Neindeplinirea tuturor 
condi�ilor de montaj si exploatare prezente in acest manual va duce la scoaterea din garan�e.  
 
ATENTIE !!!  
 
 

Va rugam ci�� cu aten�e prezentul manual inainte de a instala si pune in func�une sistemul cu 

rasini ca�onice. Este necesar ca persoanele ce efectueaza montajul si punerea In func�une sa ia 

la cunos�nta si sa aplice informa�ile din acest manual in totalitate.  

Nerespectarea uneia sau mai multor instruc�uni din prezentul manual, duce la pierderea 

garan�ei sistemului. 
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PENTRU NOTIŢE 

 

14. CENTRE DE DESERVIRE AUTORIZATE ÎN REGIUNEA DVS. 
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